Codigo:  Concelho_Oliveira de Azeméis_2T

INDA U_A Controlo da Qualidade da Agua Distribuida reroc: otor e souurvz020

: VP - vaior N° anafises * % analises Valores obtidos N° andlises % cumprimentc
Parémetro (Unidades) ) : ) ok '
parameétrico agendadas realizadas realizadas Minimo Méaximo  >VP do VP
1,2-dicloroetanc** (ug/l) 3.0 0 0 100 - - - -
Alfa Total**(1) (Bq/l) - 0 0 100 - - - -
Aluminio (ug/l) 200 0 0 100 - - - -
Aménio (mgfl) 0.50 0 0 100 - - - -
Antiménio** (ug/i) 5.0 0 0 100 - - - -
Arsénio™* (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Benzeno** (ug/l) 1.0 0 0 100 - - - -
Benzo(a)pireno (pg/) 0.010 0 0 100 - - - -
Boro** (mg/l) 1.0 0 0 100 - - - -
Bromatos** (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Cadmio** (pg/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Célcio (mg/l) - 0 i} 100 - - - -
Cheiro a 25°C (factor de diluigdo) 3 0 0 100 - - - -
Chumbo (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Cianetos** (ug/l) 50 0 0 100 - - - -
Cloretos** (mg/l} 250 0 0 100 - - - -
Cloro residual (mg/i) - 1 1 100 0.5 0.5 - -
Clostridium perfringens (N/100ml) 4] 0 0 100 - - - -
Cobre (mg/l) 20 0 0 100 - - - -
Condutividade (uS/cm) 2500 0 0 100 - - - -
Cor {mg/l) 20 0 0 100 - - - -
Crémio (ug/l) 50 0 0 100 - - - -
Dose indicativa total*™* (mSv/ano) 0.10 0 0 100 - - - -
Dureza total (mg/) - 0 0 100 - - - -
Enterococos (N/100ml) 0 0 0 100 - - - -
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Ferro (ug/t) 200 0 0 100 - - - -
Fluoretos** (mg/l) 1.5 0 0 100 . - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/l) 0.10 0 0 100 . - . -
Benzo(b)fluoranteno (pgA) - 0 0 100 - - - -
Benzo(ghi)perileno (ug/l) - 0 0 100 . - . -
Benzo(k)fluoranteno (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Magnésio (mg/1) - 0 0 100 - - - -
Manganés (ug/l} 50 (] 0 100 - - - -
Mercirio*™ (pgfl) 1 0 0 100 - - - -
Niquel (ug/l) 20 0 0 100 - - .
Nitratos™* (mg/1) 50 0 0 100 - -
Nitritos (mg/l) 0.5 0 0 100 - -
Numero de colénias a 22°C (N/ml) - 0 0 100 - -
Numero de col6nias a 37°C (N/ml) - 0 0 100 - - - -
Oxidabilidade (mg/l) 5 0 0 100 - - - -
Pesticidas - Total** (ug/l) 0.5 0 0 100 - - - -
Alacloro {pgfl) 0.1 0 0 100 - - - -
Bentazona (ug/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Clorpirifos (pg/t) 0.1 0 0 100 - - - -
Desetilterbutilazina (ug/) 0.1 0 0 100 - - - -
Dimetoato 0.10 0 0 100 - - - .
Diurao (pg/l} 0.1 0 0 100 - - - =
Imidaclopride (ug/l) 0.1 0 0 100 - - - -
Metalaxil (pgfl) 0.10 0 0 100 - - - -
Metolacloro (pg/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Ometoato (ug/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Terbutilazina (ug/) 0.1 0 0 100 - - - -
pH (unidades de pH) 6.5)9.5 0 0 100 - - - -
Polénio 210**(2) (Bg/L) - 0 a 100 - - - -
Radzo (Bg/l) 500 0 0 100 - - - -
Radio 226**(2) (Bg/L) - 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de diluig&o) 3 0 0 100 - - - -
Selénio** (ugh) 10 0 0 100 - - - -
Sédio** (mg/l) 200 0 0 100 - - - -
Sulfatos** {mg/l) 250 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno e tricloroeteno™* (pug/l) 10 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno** (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Tricloroeteno** (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Trihalometanos-total (THM) (ug/l) 100 0 0 100 - - - -
Bromediclorometano (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Bromoférmio (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Cloroférmio (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Dibromoclorometano (pg/!) - 0 0 100 - - - -
Turvagdo (UNT) 4 0 0 100 - - - -
Urénio 234**(2) (Ba/L) 0 0 100 - - - -
Uranio 238**(2) (Ba/L) . - 0 0 100 - - - -
Observagdes
Os resultades quea i da agua ida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com a legislagéio em vigor. Para i mais sobre estes ltados, por favor dirja-se a0 Nosso servigo

de atendimento.

Zonas de abastecimento
Alhes - Fgjoes

Legenda

* Plano de Controlo da Qualidade da Agua.
** De acordo com o Decreto-Lei n.° 306/2007 (Artigo 11.°), alterado pelo Decrato-Lai n.° 152/2017 de 07 de dezembro, 2 INDAQUA Oliveira de Azeméis eslé dispensada do controlo destes paramelros (canservativos) nas zonas de

por &gua fornecida em alta (ndo se aplica & zona de abastecimento Alhaes - Fajbes).

(1) De acordo com o Decreto-Lei n.® 23/2018, o nivel de verificag@o para a atividade alfa total 6 de 0,1 BglL.
(2) Radionuclidens especificos a pesquisar sa alfa total for superior ao respetivo nivel de verificagdo.
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Codigo:  Concelho_Oliveira de Azeméis_2T

UA Controlo da Qualidade da Agua Distribuida e ovsreis suunzozo

. VP - Valor N° analises * % andlises Valores oblidos N°andlises % cumprimento
Parametro (Unidades) :
paramélrico agendadas realizadas realizadas Minimo Max >VP do VP
1,2-dicloroetano** (ug/) 3.0 0 0 100 - - - -
Alfa Total**(1) (Bg/l) - 0 0 100 - - - -
Aluminio (pg/) 200 0 0 100 - - - -
Amonio (mg/) 0.50 0 0 100 - - - -
Antiménio™ (pg/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Arsénio*™* (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 2 2 100 0 0 0 100
Benzeno™ (ug/l) 1.0 0 0 100 - - - -
Benzo(a)pireno (pgf) 0.010 0 0 100 - - - -
Boro** (mg/l) 1.0 0 0 100 - - - -
Bromatos™ (pg/l) 10 0 0 100 - - - -
Cadmio** (ug/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Calcio (mg/l) - 0 0 100 - - . -
Cheiro a 25°C (factor de diluiggo) 3 0 0 100 - - - -
Chumbo (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Cianetos™ (ug/l) 50 0 0 100 - - -
Cloretos** (mg/l) 250 0 0 100 - - . -
Cloro residual (mg/l) - 2 2 100 0.4 0.7 - -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 100 - - - -
Cobre (mg/l) 2.0 0 0 100 - - . -
Condutividade (4S/cm) 2500 0 0 100 - - - -
Cor (mgfl) 20 0 0 100 - - - -
Crémio (pg/)) 50 0 0 100 - - - -
Dose indicativa total** (mSv/ano} 0.10 0 0 100 - - - -
Dureza total (mg/l) - 0 0 100 - - . -
Enterococos (N/100ml) 0 0 0 100 - - . -
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) 0 2 2 100 0 0 0 100
Ferro (pg/l) 200 0 4] 100 - - . -
Fluoretos** (mg/l) 1.5 0 o] 100 - - . -
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {pg/l) 0.10 0 0 100 . - - -

Benzo(b)fiuoranteno (pgfl) - 0 0 100 - - - -

Benzo(ghi)perileno (pg/l) - 0 0 100 - - - -

Benzo(k)fluoranteno (ug/) - 0 0 100 - - . -

Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/i) - 0 0 100 - - - -
Magnésio (mg/1) - 0 0 100 - = - -
Manganés (ug/l) 50 0 0 100 - - - -
Mercuario™ (pgfl) 1 0 0 100 - - - -
Nigquel (ugh) 20 0 0 100 . - - -
Nitratos** (mg/f) 50 1 0 0 - - - -
Nitritos (mg/1) 0.5 0 0 100 . - - -
Numero de colonias a 22°C (N/ml) - 0 0 100 - - - -
Nuamero de colonias a 37°C (N/ml) - o] 0 100 . - - -
Oxidabilidade (mg/) 5 0 0 100 - - - -
Pesticidas - Total** (pg/l) 0.5 4] 0 100 - - - -

Alacloro** (ug/l) 0.10 0 0 100 - - - -

Bentazona** (ug/l) 0.10 0 0 100 - - - -

Clorpirifos™* (pg/l) 0.10 0 0 100 - - - -

Desetilterbutilazina** (ug/l) 0.10 Q 0 100 - - - -

Dimetoato** (pg/L) 0.1 0 0 100 - - - -

Diurao™ (pg/l) 0.10 0 0 100 - - -

Imidaclopride** {(pg/l) 0.10 0 0 100 - - -

Metalaxil (pg/) 0.10 0 0 100 - - -

Metolacloro (ug/l) 0.10 0 0 100 - - -

Ometoato** (ug/L) 0.1 Q 0 100 - - -

Terbutilazina** (ug/) 0.10 0 0 100 - - - -
pH (unidades de pH) 65|95 0 0 100 - - - -
Pol6nio 210**(2) (Bg/L) - 0 0 100 - - - -
Radso (Bg/l) 500 0 0 100 - - - -
Radio 226**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de diluigdo) 3 0 0 100 - - - -
Selénio** (ugh) 10 0 0 100 - - - -
Sédio** (mg/l) 200 0 0 100 - - - -
Sulfatos™ (mg/l) 250 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno e tricloroeteno** (ug/l) 10 0 0 100 - - - -

Tetracloroeteno* (ug/l) - 0 0 100 - - - -

Tricloroeteno** (ug/) - 0 0 100 - - - -
Trihalometanos-total (THM) (pg/l) 100 0 0 100 - - - -

Bromodiclorometano (ugfl) - 0 0 100 - - - -

Bromofdmnio (ug/) - 0 0 100 - - - -

Cloroférmio (pg/l) - 0 0 100 - - - -

Dibromoclorometano (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Turvagdo (UNT) 4 0 0 100 - - - -
Uréanio 234**(2) (Ba/L) - 0 0 100 - - - -
Uranio 238**(2) (Bg/L) - 0 0 100 - - - -
Observagdes
Os rasultados demonstram que a qualidade da dgus fomecida nesta Zona de esta sm i com a em vigor. Para informagao mais detalhada sobre estes resultados, por favor dirjja-se a0 nosso servigo

de atendimento.

Zonas de abastecimento
Baralhas - Ossela

Legenda
“ Plano de Controlo da Qualldade da Agua.
** Da acordo com o Decreto-Lei n.° 306/2007 (Artigo 11.2), allerada pelo Dacrelo-Lei n.? 152/2017 de 07 de dezembro, a INDAQUA Oliveira ds Azeméis esta dispensada do controlo destes paramstros {conservativos), uma vez que &

por dgua irida & Camara icipal de Vale de Cambra. Os dos destes s&o da resp: ili da Camara icipal de Vale de Cambra.
(1) De acordo com o Decreto-Lei n.° 23/2016, o nivel de verificac8o para a atividade alfa total é de 0,1 Ba/L.
(2) Radionuclldeos especificos a pasquisar se atfa lata! for superiar a0 respetivo nivel de verificagio.
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Cédigo:  Congelho_Oliveira de Azeméis_2T

lNDAr;}\QA Controlo da Qualidadde da Agua Distribuida rerioco: o1abr ate souuniz020

Parametro {Unidades)

1,2-dicloroetano** (ug/l)

Alfa Total**(1) (Ba/l)

Aluminio (ug/!)

Aménio (mgfl)

Antimonio** (pg/l)

Arsénio** (ug/l)

Bactérias coliformes (N/100ml)
Benzeno* (ug/l)

Benzo(a)pireno (ug/l)

Boro** (mg/)

Bromatos** (ng/l)

Céadmio™ (ug/l)

Calcio (mg/l)

Cheiro a 25°C (factor de diluigéo)
Chumbo (ugfl)

Cianetos* {ug/l)

Cloretos™ (mgfl)

Cloro residual (mg/l)

Clostridium perfringens (N/100ml)
Cobre (mg/i)

Condutividade (uS/ecm)

Cor (mg/l)

Crémio (ug/l)

Dose indicativa total** (mSv/ano)
Dureza total {mg/l)

Enterococos (N/100ml)
Escherichia coli (E. coli) (N/100m!)
Ferro (pg/l)

Fluoretos** (mg/l)

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/l)

Benzo(b)fluoranteno (ug/l)
Benzo(ghi)perileno (pug/l)
Benzo(k)fluoranteno (ug/l)
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l)
Magneésio (mg/)
Manganés (ug/l)
MercUrio** (ug/)
Nigquel (pg/)
Nitratos** (mg/l)
Nitritos (mg/l)
Namero de colénias a 22°C (N/ml)
Numero de colénias a 37°C (N/ml)
Oxidabilidade (mg/t)
Pesticidas - Total** (ug/l)
Alacloro (ug/t)
Bentazona (pg/)
Clorpirifos (ug/)
Desetilterbutilazina (ug/l)
Dimetoato
Diurdo (ug/)
Imidaclopride (ug/l)
Metalaxil (pg/)
Metolacloro (ug/l)
Ometoato (ugh)
Terbutilazina (pg/i}
pH (unidades de pH)
Polénio 210**(2) (Bg/L)
Radé&o (Bg/l)
Rédio 226**(2) (Bq/L)
Sabor a 25°C (factor de diluigdo)
Selénio™ (ugf)
Sodio** (mg/l)
Sulfatos** (mgfl)
Tetracloroeteno e tricloroeteno** (ug/)
Tetraclorosteno** (pg/l)
Tricloroeteno™ (ug/l)
Trihalometanos-total (THM) (ng/)
Bromodiclorometano (ug/l)
Bromoférmio (pg/)
Cloroférmio (ug/l)
Dibromoclorometano (ugfi)
Turvaggo (UNT)
Uranio 234**(2) (Ba/L)
Uranio 238*(2) (Bq/L)

Observagdes
Os d que a quali da 4gua

de atendimento.

Zonas de abastscimento
Boifeta

Legenda
* Plano de Contralo da Qualidade da Agua.

** De acordo com o Decreto-Lei n.° 306/2007 (Artigo 11.°), alter:
i ida em alta {n&o se aplica a zona de abastecimenio Bolfeta).

por dgua fc

VP - Valor N® andlises * % andlises Valores obtidos N° andlises % cumpnimento
paramétrico agendadas realizadas realizadas Minimo Maximo  >VP do VP
30 ) 0 100 - - - -
- 0 0 100 - - - -
200 0 0 100 - - - -
0.50 0 0 100 - - - -
5.0 0 0 100 - - - -
10 ] 0 100 - - - -
0 2 2 100 0 0 0 100
1.0 0 0 100 - . - -
0.010 0 0 100 - - - -
1.0 0 0 100 - - - -
10 0 0 100 - - - -
5.0 0 0 100 - - - -
- 0 0 100 - - - -
3 [ 0 100 - - - -
10 0 0 100 - - - -
50 0 0 100 - - - -
250 0 0 100 - - - -
- 2 2 100 0.6 0.6 - -
0 0 o] 100 - - - -
2.0 0 0 100 - - - -
2500 0 0 100 - - - -
20 0 0 100 - - - -
50 0 0 100 - - - -
0.10 0 0 100 - - - -
- 0 0 100 - - - -
0 0 0 100 - - - -
0 2 2 100 0 0 0 100
200 0 0 100 - - - -
1.5 0 0 100 - - - -
0.10 0 0 100 - - - -
- 0 0 100 - - - -
- 0 0 100 - - - -
- 0 0 100 - - - -
- 0 0 100 - - - -
- 0 0 100 - - - -
50 0 0 100 - - - -
1 0 0 100 - -~ - -
20 0 0 100 . : - -
50 0 0 100 - - - -
0.5 ] 0 100 - - - -
- 0 0 100 - - - -
- 0 0 100 - - - -
5 0 0 100 - - - -
0.5 1 1 100 <0.1 <0.1 0 100
0.1 1 1 100 <0.03  <0.03 0 100
0.10 1 1 100 <003  <0.03 0 100
0.1 1 1 100 <003  <0.03 0 100
0.1 1 1 100 <003  <0.03 0 100
0.10 1 1 100 <003  <0.03 0 100
0.1 1 1 100 <003  <0.03 0 100
0.1 1 1 100 <0.03  <0.03 0 100
0.10 1 1 100 <003  <0.03 0 100
0.10 1 1 100 <0.03  <0.03 0 100
0.10 1 1 100 <003  <0.03 0 100
0.1 1 1 100 <0.03  <0.03 0 100
6.5|9.5 0 0 100 - - - -
- 0 ] 100 - - - -
500 0 0 100 - - - -
- 0 0 100 - - - -
3 o 0 100 - - - -
10 0 0 100 - - - -
200 0 0 100 - - - -
250 0 0 100 - - - -
10 0 0 100 - - - -
- 0 0 100 - - - -
- 0 0 100 - - - -
100 0 0 100 - - -
- 0 0 100 - - -
- 0 0 100 - - -
- 0 0 100 - - -
- 0 0 100 - - -
4 0 0 100 - - -
- 0 0 100 - - -
- 0 0 100 - - -

nesta Zaona de

com a

esta em

(1) De acordo com o decreto-Lei n.° 23/2016. o nivel de varificagéo para a atividade affa total 6 de 0,1 Ba/L.
{2) Radionuclideos espaclficos a pasquisar se alfa total for superior ao nivel de verificagdo.

Diretor Geral
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em vigor. Para informag&o mals detalhada sobre estes resultaduos, per favor difija-se a0 nosso servigo

ada pelo Decreto-Lei n.° 152/2017 de 07 de dezembro, a INDAQUA Oliveira da Azeméis esta dispensada do controlo destes parametros (conservativos) nas zonas de



Cébdigo:  Concelho_Oliveira de Azemeis_2T

0 ]
INDAL f!-!A Controlo da Qualidade da Agua Distribuida reriods: 01abr até 30uunr2020

. VP - Vaior N° andlises % andlises Valores oblidos N°andlises % cumprimento
Par&metro (Unidades) i : y _ e
paraméirico agendadas reglizadas realizadas Minimo Méximo > VP do VP
1,2-dicloroetanc** (ugf!) 3.0 0 0 100 - . - -
Alfa Total*(1) (Bqg/l) - 0 0 100 - - - -
Aluminio (pgh) 200 6 6 100 <10 18.7 0 100
Amonio (mg/) 0.50 1 1 100 <0.04 <0.04 0 100
Antimonio** (lg/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Arsénio*™* (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Bactérias coliformes (N/100ml} 0 24 24 100 0 0 0 100
Benzeno** (ug/) 1.0 0 0 100 - - - -
Benzo(a)pireno (ug/l) 0.010 1 1 100 <0.003  <0.003 0 100
Boro** (mg/l) 1.0 0 0 100 - - - -
Bromatos** {ug/l} 10 0 0 100 - - - -
Cadmio** (ug/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Calcio (mg/l) - 1 1 100 23 23 - -
Cheiro a 25°C (factor de diluigéo) 3 6 6 100 <1 <1 0 100
Chumbo (ug/l) 10 1 1 100 <3 <3 [1} 100
Cianetos* (pg/l) 50 0 0 100 - - - -
Cloretos™ (mgfl) 250 0 0 100 - - - -
Cloro residual (mg/l) - 24 24 100 0.29 0.8 - -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 6 [ 100 0 0 0 100
Cobre (mg/l) 20 1 1 100 <0.2 <0.2 0 100
Condutividade (uS/cm) 2500 6 6 100 170 200 0 100
Cor {mg/l} 20 6 6 100 <5 <5 0 100
Créomio (pgh) 50 1 1 100 <1 <1 0 100
Dose indicativa total** (mSv/ano) 0.10 0 0 100 - - - -
Dureza total (mg/l) - 1 1 100 78 78 - -
Enterococos (N/100ml) 0 6 6 100 0 0 0 100
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) o} 24 24 100 0 0 0 100
Ferro (pg/l) 200 1 1 100 <50 <50 0 100
Fluoretos** {mg/l) 1.5 0 0 100 - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {(ug/l) 0.10 1 1 100 <0.02 <0.02 0 100
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) - 1 1 100 <0.02 <0.02 - -
Benzo(ghi)perileno (ug/l) - 1 1 100 <0.02 <0.02 - -
Benzo(k)fluoranteno (ugfl) - 1 1 100 <0.02 <0.02 - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) - 1 1 100 <0.02 <0.02 - -
Magnésio (mg/l) - 1 1 100 4.7 4.7 - -
Manganés (pg/l) 50 6 ] 100 <1.6 4 0 100
Mercdrio™ (pgfl) 1 0 0 100 - - - -
Niguel (ug/t) 20 1 1 100 <4 <4 0 100
Nitratos** (mg/l) 50 0 0 100 - - - -
Nitritos (mg/l) 0.5 1 1 100 <0.02 <0.02 0 100
Namero de colénias a 22°C (N/mi) - 6 6 100 0 0 - -
Namero de col6nias a 37°C (N/mi) - 6 6 100 0 0 - -
Oxidabilidade (mg/l) 5 1 1 100 <1 <1 0 100
Pesticidas - Total** (ug/l) 0.5 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Alacloro™* (pgfi) 0.10 0 0 100 - - - -
Bentazona** (ug/f) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Clorpirifos*™ {pg/l) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Desetilsimazina** (ug/L) 0.1 0 0 100 - - - -
Desetilterbutilazina** (pg/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Dimetoato** (pg/L) 0.1 0 0 100 - - - -
Diurdo* (pg/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Imidaclopride** (ug/t) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
MCPA** (ug/L) 0.10 0 0 100 - - - -
Metalaxil (pg/) 0.10 0 0 100 - - - -
Metolacloro (pg/t) 0.10 0 0 100 - - - -
Ometoato™* (pgiL) 0.1 0 0 100 - - - -
Simazina** (pg/L) 0.1 0 0 100 - - - -
Terbutilazina™ (ug/) 0.10 0 0 100 - - - -
pH (unidades de pH) 6.5[95 6 6 100 7.8 8.1 0 100
Pol6nio 210**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Radéo (Bq/t) 500 0 0 100 - - - -
Radio 226**(2) (Ba/L) - 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de diluigéo) 3 6 6 100 <1 <1 0 100
Selénio™ (ug/i) 10 0 0 100 - - - -
Sédio** (mg/l) 200 0 0 100 - - - -
Sulfatos™™ {mgfl) 250 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno e tricloroeteno** (ug/) 10 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno* (ug/l) - 0 0 100 - - -

Tricloroeteno* (pg/) - 0 0 100 - - - -
Trihalometanos-total (THM) (ug/) 100 1 1 100 27.7 27.7 (o} 100
Bromodiclorometano (ug/l) - 1 1 100 7.08 7.08 - -

Bromoférmio {ug/l) - 1 1 100 0.3 0.3 -

Cloroférmio (ugh) - 1 1 100 16.2 16.2 - -
Dibromoclorometano (ug/l) - 1 1 100 4.16 4,16 - -
Turvagio (UNT) 4 6 6 100 <0.5 <0.5 0 100

Uranio 234**(2) (Bqg/L) - 0 0 100 - - - -

Uranio 238**(2) (Ba/L) - 0 0 100 . . -

Observagdes

Os quea i da agua nesta Zona de Abastecimenio esté em conformidade com a leglslagdo em vigor. Para i mais sobre estes por favor dirija-se a0 Nosso servigo

de atendimento.

Zonas de abastecimento
Cesar_Oliveira de Azeméis

Legenda

* Plano de Controlo da Qualidade da Agua.

* De acordo com o Decreto-Lel n.° 306/2007 (Artiga 11.°), elterado pelo Decreto-Lei n.> 152/2017 da 07 de dezembro, a INDAQUA Oliveira de Azeméis esta dispensada do cantrolo destes paréimelros {conservalivos), uma vez que &
abaslecida exclusivamenta por 4gua adquirida & Aguas de Douro e Paiva. Os rasultados destes parametros, relativos a referida zona, séo da responsabilidads da Aguas de Douro e Paiva. (1) De acordo com o Decreto-Lei n.” 23/2016, o

e yerificagio do alfa total & de 0,1 Ba/L. (2) i p a isar se alfa tolal for superior ao respetivo nivel de verificagao.
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INDAQQ_A Controlo da Qualidade da Agua Distribuida

Cadigo:

Concelho_Oliveira de Azeméis_2T
Periodo: 01/Abr até 30/Jun/2020

1,2-dicloroetano** (ug/l)

Alfa Total**(1) (Ba/l)

Aluminio (pg/l)

Amadnio (mg/l)

Antiménio™* (ug/l)

Arsénio** (ug/l}

Bactérias coliformes (N/100ml)
Benzeno** (ugll)

Benzo(a)pireno (ug/l)

Boro** (mg/l)

Bromatos** (ug/l)

Cadmio** (ug/l)

Calcio (mg/l)

Cheiro a 25°C (factor de diluigéo)
Chumbo (ug/l)

Cianetos** (pg/l)

Cloretos* (mg/l}

Cloro residual (mg/l)

Clostridium perfringens (N/100ml)
Cobre (mg/)

Condutividade (uS/cm)

Cor (mg/l)

Crémio (ug/l)

Dose indicativa total** (mSv/ano)
Dureza total (mg/l)

Enterococos (N/100ml)
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml)
Ferro (pg/)

Fluoretos™ (mg/l)

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/)

Benzo(b)fluoranteno (pg/l)
Benzo(ghi)perileno (ug/)
Benzo(k)fluoranteno (pg/l)
indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l)
Magnésio (mg/l)
Manganés (ug/l}
Mercurio™ (ug/l}
Niquel (ug/l)
Nitratos** (mg/l)
Nitritos (mg/l)
Numero de col6nias a 22°C (N/ml)
Numero de colonias a 37°C (N/ml)
Oxidabilidade (mg/l)
Pesticidas - Total** (pg/l)
Alacloro (ug/l)
Bentazona (pg/l)
Clorpirifos (pg/t)
Desetilterbutilazina (ug/l)
Dimetoato
Diurado (pg/l)
Imidaclopride (ug/i)
Metalaxil (ug/l)
Metotacloro (pgfl)
Ometoato (ug/l)
Terbutilazina (ug/l)
pH (unidades de pH)
Polénio 210**(2) (Ba/L)
Radéo (Bqfl)
Radio 226**(2) (Bq/L)
Sabor a 25°C (factor de diluigéo)
Selénio™* (ug/)
Sédio** (mg/l)
Sulfatos** (mg/l)

Tetracloroeteno e tricloroeteno** (ug/l)

Tetracloroeteno** (ug/l)
Tricloroeteno** (ugfl)
Trihalometanos-total (THM) (ug/l)
Bromodiclorometano (ug/l)
Bromoférmio (ug/l)
Cloroférmio (pg/l)
Dibromoclorometano (pg/i)
Turvagao (UNT)
Uranio 234**(2) (Bq/L)
Uranio 238**(2) (Bg/L)

Observacdes

Os que a i da agua

nesta Zona de

de atendimenta.

Zonas de abasteclmento
Falcos - Pinheiro da Bemposta

Legenda
* Plano de Controlo da Qualidade da Agua.
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em vigor. Para i

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ores oblidos N°analises % cumprimento

<0.2
170
<5
<1

<0.1
81

<50
<0.1
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
4.3
<1.6
<0.01
<4

<0 02

<1
<0.1
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03

<0.5

<0.1

<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

<0. 01

<0.3
<0.2
<0.1
43.6

039
28.4

<05
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mais

sobre estes

>VP do VP

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100
100

100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

100

100

por favar dirija-se ao nosso senvigo

** Da acordo com o Decrato-Lei n.° 306/2007 {Artigo 11.%), alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017 de 07 de dezembro, a INDAQUA Oliveira de Azeméis esla dispensada do controlo destes parametros (conservativos) nas zonas de

por &gua

em alta (n&o se aplica & zona de abastacimento Falcos - Pinheiro da Bemposta).

(1) De acordo com o Decreto-Lei n.° 23/2016, o nivel de verificagao para a atividads alfa total & de 0,1 Bg/L. (2} Radionuclideos especificos a pesquisar se alfa total for superior ao respativo nivel de verificagao.

Diretor Geral
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Codigo:  Concelho_Oliveira de Azemséis_2T

INDA@,!:LQ Controlo da Qualidade da Agua Distribuida perco: ot s sorunzoz0

1,2-dicloroetano** (ug/l) 0 0 100 - - - -

Alfa Total**(1) (Ba/l) - 0 [t} 100 - - - -

Aluminio (ug/l) 200 0 0 100 - - - -

Aménio (mgl!) 0.50 0 0 100 - - -

Antiménio** (ug/t) 5.0 0 0 100 - - - -

Arsénio™ (ug/l) 10 0 0 100 - - - -

Bactérias coliformes (N/100ml) 0 2 2 100 0 0 0 100

Benzeno** (pg/l) 1.0 0 0 100 - - - -

Benzo(a)pireno (ug/l) 0.010 0 0 100 - - - -

Boro** (mg/l) 1.0 0 0 100 - - - -

Bromatos** (ug/l) 10 ¢] 0 100 - - - -

Cadmio*™* (ug/l) 5.0 0 0 100 - - - -

Calcio (mg/1) - 0 0 100 - - - -

Cheiro a 25°C (factor de diluigio) 3 1 1 100 <1 <1 0 100

Chumbo (ugft) 10 0 0 100 - - - -

Cianetos** (ugfl) 50 0 0 100 - - - -

Cloretos** (mg/l) 250 0 0 100 - - - -

Cloro residual (mg/l) - 2 2 100 0.6 0.8 - -

Clostridium perfringens (N/100ml} 0 0 0 100 - - - -

Cobre (mg/l) 20 0 0 100 - - - -

Condutividade (uS/cm) 2500 1 1 100 120 120 0 100

Cor {mg/l) 20 1 1 100 <5 <5 0 100

Cromio (ug/l) 50 0 Q 100 - - - -

Dose indicativa total** (mSv/ano) 0.10 0 0 100 - - - -

Dureza total (mg/l) - 0 0 100 - - - -

Enterococos (N/100m!) 0 1 1 100 0 0 0 100

Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) 0 2 2 100 0 0 0 100

Ferro (ugll) 200 0 0 100 - - - -

Fluoretos** (mg/l) 1.5 0 0 100 - - -

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pgfi) 0.10 0 0 100 - - - -
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Benzo(ghi)perileno (ug/) - 0 0 100 - - - -
Benzo(k)fluoranteno (pgh) - 0 0 100 - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) - 0 0 100 - - - -

Magnésio (mg/l) - 0 0 100 - - - -

Manganés (pg/l) 50 0 0 100 - - - -

Mercario** (ug/) 1 0 0 100 - - - -

Niquel (pg/l) 20 0 0 100 - - - -

Nitratos** (mg/l) 50 0 ] 100 - - - -

Nitritos (mg/l) 0.5 0 0 100 - - - -

Numero de colénias a 22°C (N/ml) - 1 1 100 0 0 - -

Numero de col6nias a 37°C (N/ml) - 1 1 100 0 0 - -

Oxidabilidade {mg/l) 5 0 a 100 - - - -

Pesticidas - Total** (ug/l) 0.5 1 1 100 <0.1 <0.1 0 100
Alacloro (ug/l) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Bentazona (ug/l) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Clorpirifos (ug/l) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0] 100
Desetilterbutilazina (ug/) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Dimetoato 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Diurgo (ug/l) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Imidaclopride (ug/} 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Metalaxi! (g/l) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Metolacloro (pg/) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Ometoato (ug/l) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Terbutilazina (pg/1) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100

pH (unidades de pH) 6.5]|9.5 1 1 100 7 7 0 100

Polénio 210**(2) (Ba/L) - 0 0 100 - - -

Radso (Bqfl) 500 0 [o] 100 - - - -

Radio 226™*(2) (Bq/L) - 0] 0 100 - - - -

Sabor a 25°C (factor de diluig&o) 3 1 1 100 <1 <1 0 100

Selénio*™ (ugh) 10 0 0 100 - - - -

Sadio*™* (mg/l) 200 0 0 100 - - - -

Sulfatos** {mg/) 250 0 0 100 - - - -

Tetracloroeteno e tricloroeteno™ (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno** (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Tricloroetenoc** (ug/l) - 0 ] 100 - - - -

Trihalometanos-total (THM) (ug/l) 100 0 0 100 - - - -
Bromodiclorometano (pg/) - 0 0 100 - - - -
Bromoférmio (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Cloroférmio (ug/) - 0 0 100 - - - -
Dibromoclorometano (ug/l) - 0 0 100 - - - -

Turvacdo (UNT) 4 1 1 100 <0.5 <0.5 0 100

Uréanio 234**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -

Urénio 238**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -

Observagédes

Os resultados demanstram que a qualldade da agua fomecida nesta Zona de 4 esta em com a em vigor. Para informagéo mais detalhada sobre estes resultados, por favor dirija-se ao nasso servigo

de atendimento.

Zonas de abasteclmento
Picoto - Cesar

Legenda
* Plano de Controla da Qualidade da Agua.
** De acordo com o Decrelo-Lei n.® 306/2007 {Artigo 11.°), aterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017 de 07 de dezembro, a INDAQUA Qliveira de Azeméis esta dispensada do controlo destes par&metros (conservalivos)nas zonas de

por agua f ida em alta (n&o se aplica & zona de abastecimento Picoto - Cesar).
{1) De acordo com o Dacreto-lel n.° 23/2016, o nivel de verificagao pera a atividade affa total & de 0,1 Ba/L.
{2) Radionuclideos especliicos a pesquisar se atfa total for superior ao respelivo nivel de varificagdo.
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|NDA©Q{\ Controlo da Qualidade da Agua Distribuida

Codigo:

Concelha_Oliveira de Azeméis_2T
Periodo: 01/Abr até 30/Jun/2020

VP - Valor N° andlises *

% analises Valores oblidos N°analises % cumprimento

T ) peramétrico sgendadas realizades realizades Minimo Maximo > VP do VP
1,2-dicloroetano** (ug/l) 30 0 0 100 - - - .
Alfa Total**(1) (Bg/l) - 0 0 100 - - - -
Aluminio (pg/t) 200 0 0 100 - - - -
Amoénio (mgfl) 0.50 0 0 100 - - - -
Antiménio** (ug/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Arsénio** (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Bactérias coliformes (N/100ml) 4] 2 2 100 o 0 0 100
Benzeno** (ug/l) 1.0 0 0 100 - - - -
Benzo(a)pireno (ug/l) 0.010 0 0 100 - - - -
Boro** (mg/) 1.0 o 0 100 - - - -
Bromatos** {(ugf) 10 0 0 100 - - - -
Cadmio™* (pg/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Calcio (mg/l) - 0 0 100 - - - -
Cheiro a 25°C (factor de diluiga@o) 3 1 1 100 <1 <1 0 100
Chumbo (pg/l) 10 0 0 100 - - - -
Cianetos** (ug/l) 50 0 0 100 - - - -
Cloretos** {mg/l) 250 0 0 100 - - - -
Cloro residual (mg/l) - 2 2 100 0.5 0.6 - -
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 0 100 - - - -
Cobre (mg/l) 20 0 0 100 - - - -
Condutividade (uS/cm) 2500 1 1 100 130 130 0 100
Cor (mg/}) 20 1 1 100 <5 <5 0 100
Crémio (pg/l) 50 0 0 100 - - - -
Dose indicativa total** (mSv/ano) 0.10 0 0 100 - - - -
Dureza total (mgfl) - 0 0 100 - - - -
Enterococos (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) [ 2 2 100 0 0 0 100
Ferro {pg/l) 200 0 0 100 - - - -
Fluoretos** (mgfl) 1.5 0 0 100 - - - -
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/l) 0.10 0 0 100 - - - -

Benzo(b)fluoranteno (ugh) - 0 0 100 - - - -
Benzo(ghi)perileno (ug/) - 0 0 100 - - - -
Benzo(k)fluoranteno (ug/) - 0 0 100 - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ugfi) - 0 0 100 - - - -
Magnésio (mg/) - 0 0 100 - - - -
Manganés (ug/l) 50 0 0 100 - - - -
Mercurio** (ugfl) 1 0 0 100 - - - -
Niquel (pg/l) 20 0 0 100 - - -
Nitratos** (mg/1) 50 0 0 100 - - - -
Nitritos (mg/) 0.5 0 0 100 - - - -
Namero de colénias a 22°C (N/ml) - 1 1 100 0 0 - -
Namero de colonias a 37°C (N/ml) - 1 1 100 0 0 - -
Oxidabilidade (mg/l) 5 0 0 100 - - - -
Pesticidas - Total** (pg/l} 0.5 1 1 100 <0.1 <0.1 0 100
Alacloro (ug/l) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Bentazona (pgll) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Clorpirifos (pgfl) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Desetilterbutilazina (pg/l) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Dimetoato 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Diurao (ugfl) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Imidaclopride (ug/) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Metalaxil (ug/) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Metolacloro (pg/l) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Ometoato (ug/i} 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Terbutilazina (pg/l) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
pH (unidades de pH) 6.5(9.5 1 1 100 8 8 0 100
Pol6nio 210**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Radéo (Bqfl) 500 0 0 100 - - - -
Radio 226**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de diluigao) 3 1 1 100 <1 <1 0 100
Selénio** (pg/l) 10 0 0 100 - - - -
S6dio** (mg/l) 200 0 0 100 - - - -
Sulfatos** {mgfl) 250 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno e tricloroeteno™ (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno** (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Tricloroeteno™ (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Trihalometanos-total (THM) (ugfi) 100 0 0 100 - - - -
Bromodiclorometano (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Bromoférmio (pg/l) - 0 1} 100 - - - -
Cloroférmio (pgfl) - 0 a 100 - - - -
Dibromoclorometano (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Turvagdo (UNT) 4 1 1 100 <0.5 <0.5 0 100
Uréanio 234**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Uranio 238**(2) (Ba/L) - 0 0 100 - - - -
Observagdes
Os quea i da dgua ida nesta Zona de il esta em i com a em vigor. Para i mais sobre estes Itados, por favor dirija-se ac nosso servigo

de atendimento.

Zonas de abastecimento
Pindelo_Pereiro

Legenda
* Plano de Controlo da Qualidade da Agus.

** Da acordo com o Decrato-Lei n.® 306/2007 (Artigo 11.9), alterada pelo Decrelo-Lel n.° 152/2017 de 07 de dezembro, a INDAQUA Oliveira de Azeméis esté dispensada do controlo destes paramelras (conservativos) nas zonas de

par agua ida em alta (ndo se aplica 4 zona de abastecimento Pindelo_Pereiro).

{1} De acordo com o Decreto-Lei n.° 23/2016, o nivel de verificacso para a atividade alfa total & de 0,1 Ba/L.
(2} R ap isar se alfa total for superior ao respetivo nivel de verificag&o.
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Codigo:  Concelho_Oliveira de Azeméis_2T

|NDA@UA Controlo da Qualidade da Agua Distribuida e ovser ate 30un2020

: VP - Valor N° analises * % analises Valores obtidos N° analises % cumprimento
Parémetro (Unidades)
paramétrico agendadas realizadas realizadas Minimo Méximo  >VP do VP
1,2-dicloroetano** (ug/l) 3.0 1 1 100 <0.75 <0.75 0 100
Alfa Total**(1) (Bq/l) - 1 1 100 <0.04 <0.04 -
Aluminio (pg/l) 200 1 1 100 169 169 0 100
Amonio (mgf) 0.50 1 1 100 <0.04 <0.04 0 100
Antimoénio** (pg/l) 5.0 1 1 100 <4 <4 0 100
Arsénio** (ug/l) 10 1 1 100 <3 <3 0 100
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 1 1 100 ] o 0 100
Benzeno** (ug/l) 1.0 1 1 100 <0.2 <0.2 0 100
Benzo(a)pireno (ug/l) 0.010 1 1 100 <0.003  <0.003 0 100
Boro** (mg/t) 1.0 1 1 100 0.0223  0.0223 0 100
Bromatos** (pg/) 10 1 1 100 <3 <3 0 100
Céadmio** (ug/l) 5.0 1 1 100 <0.8 <0.8 0 100
Célcio (mg/l) - 1 1 100 19.1 19.1 - -
Cheiro a 25°C (factor de diluigdo) 3 1 1 100 <1 <1 0 100
Chumbo (ugh) 10 1 1 100 6 6 0 100
Cianetos* (ug/l) 50 1 1 100 <5 <5 0 100
Cloretos** (mgfl) 250 1 1 100 62 62 0 100
Cloro residual (mg/l) - 1 1 100 0.3 0.3 - -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Cobre (mg/l) 2.0 1 1 100 <0.2 <0.2 0 100
Condutividade (uS/cm) 2500 1 1 100 500 500 0 100
Cor (mg/l) 20 1 1 100 <5 <5 Q 100
Crémio (ugfl) 50 1 1 100 <1 <1 0 100
Dose indicativa total™ (mSv/ano) 0.10 1 1 100 <0.1 <0.1 0 100
Dureza total (mg/) - 1 1 100 79 79 - -
Enterococos (N/100m!} 0 1 1 100 [0} 0 0 100
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Ferro (ug/l) 200 1 1 100 67 67 0 100
Fluoretos** (mg/l) 1.5 1 1 100 0.12 0.12 0 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/l) 0.10 1 1 100 <0.02 <0.02 0 100
Benzo(b)fiuoranteno {ug/) - 1 1 100 <0.02 <0.02 - -
Benzo(ghi)periteno (pg/l) - 1 1 100 <0.02 <0.02 - -
Benzo(k)fluoranteno (ug/l) - 1 1 100 <0.02 <0.02 - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/i} - 1 1 100 <0.02 <0.02 - -
Magnésio (mg/) - 1 1 100 7.6 76 - -
Manganés (ug/l) 50 1 1 100 21 21 0 100
Mercurio* (ugfl) 1 1 1 100 <0.01 <0.01 0 100
Niquel (pg/l) 20 1 1 100 <4 <4 0 100
Nitratos** (mg/) 50 1 1 100 8.2 8.2 0 100
Nitritos (mg/l) 0.5 1 1 100 <0.02 <0.02 0 100
Namero de colbnias a 22°C (N/m!) - 1 1 100 0 0 - -
Numero de colonias a 37°C (N/ml) - 1 1 100 0 0 - -
Oxidabilidade (mg/l} 5 1 1 100 <1 <1 1} 100
Pesticidas - Total** {(ug/l) 0.5 1 1 100 <0.1 <0.1 o 100
Alacloro (pg/l) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Bentazona (pg/l) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Clorpirifos (pg/) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Desstilterbutilazina (ug/l) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Dimetoato 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Diur&o (ug/l) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Imidaclopride (pg/) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Metalaxil (pg/) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Metolacloro (ug/) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Ometoato (ug/l) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Terbutilazina (pg/l) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
pH (unidades de pH) 6.5(9.5 1 1 100 8.4 8.4 0 100
Polénio 210**(2) (Bg/L) - 0 0 100 - - - -
Radéao (Bq#t) 500 1 1 100 <10 <10 0 100
Radio 226**(2) (Bq/l) - 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de diluigéo) 3 1 1 100 <1 <1 0 100
Selénio** (ug/l) 10 1 1 100 <1 <1 0 100
Sodio** (mg/t) 200 1 1 100 65 65 0 100
Sulfatos** (mgfl) 250 1 1 100 12 12 0 100
Tetracloroeteno e tricloroeteno™ (ugfl) 10 1 1 100 <0.3 <0.3 0 100
Tetraclorosteno** (pg/l) - 1 1 100 <0.2 <0.2 - -
Tricloroeteno** (ug/l) - 1 1 100 <0.1 <0.1 - -
Trihalometanos-total (THM) (ua/) 100 1 1 100 20.1 201 100
Bromodiclorometano (pg/l) - 1 1 100 4.81 4.81 - -
Bromoférmio (pg/) - 1 1 100 1.71 1.71 - -
Cloroférmio (ug/y - 1 1 100 9.75 9.75 - -
Dibromoclorometano (ug/l) - 1 1 100 3.83 3.83 - -
Turvagéo (UNT) 4 1 1 100 <0.5 <0.5 0 100
Urénio 234**(2) (Bg/L) 0 0 100 - - - -
Uréanio 238**(2) (Bg/L) - 0 0 100 - - - -
Observagdes
Os d quea i da agua fomecida nesta Zana de Abastecimento esta em conformidade com a legislagéio em vigor. Parai > mais sobre estes por favor dirija-se a0 nosso servigo

de atendimento.

Zonas de abasteclmento
Serrazina - S. Martinho da Gandara

Legenda
* Plano de Controlo da Qualidade da Agua.
*» De acordo com o Decreto-Lai n.® 306/2007 (Artigo 11.°), allerado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017 de 07 de dezembro, 2 INDAQUA Oliveira de Azeméis esl4 dispensada do conlrolo destes parametros {conservalivos) nas zonas de

exclusi com Agua f ida em alta (nfo se aplica & zona de abastecimenta Serrazina - S. Martinho da Gandara).
(1) De acorde com o Decreto-Lai n.° 23/2016, o nivel de verificagio para a atividads alfa total & de 0,7 Ba/L.
(2) Radi ificos se alfa total for superior ao respetivo nivel de verificagio.
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UA Controlo da Qualidade da Agua Distribuida

Cadigo:  Concelho_Oliveira de Azeméis_2T
Periodo:  01/Abr até 30/Jun/2020

% andlises Valores obtidos N° analises % cumprimento

: VP - Valor N?° analises *
Parametro (Unidades; ) ) N 4 . AT s
paramétrico agendadas realizadas realizadas Minimo Maximo > VP do VP
1,2-dicloroetano™* (ug/l) 3.0 0o 0 100 - - - -
Alfa Total**(1) (Ba/l) - 0 0 100 - - - -
Aluminio (ug/t) 200 0 0 100 - - - -
Amoénio (mg/l) 0.50 0 0 100 - - - -
Antiménio** (pgfl) 5.0 0 0 100 - - - -
Arsénio™* (ugfl) 10 0 0 100 - - - -
Bactérias coliformes (N/100mf) 0 1 1 100 0 0 0 100
Benzeno** (ug/l) 1.0 (o} 0 100 - - - -
Benzo(a)pireno (ugf) 0.010 0 0 100 - - - -
Boro** (mg/l) 1.0 0 0 100 - - - -
Bromatos* (pofl) 10 0 0 100 - - - -
Cadmio* (ugh) 5.0 0 0 100 - - - -
Calcio (mgf) - 0 0 100 - - - -
Cheiro a 25°C (factor de diluigdo) 3 0 0 100 - - - -
Chumbo (pg/l) 10 0 0 100 - - - -
Cianetos* (ug/l) 50 0 0 100 - - - -
Cloretos** (mg/l) 250 4] 0 100 - - - -
Cloro residual (mg/l) - 1 1 100 0.5 0.5 - -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 100 - - - -
Cobre (mg/l) 2.0 0 0 100 - - - -
Condutividade (uSfcm) 2500 0 0 100 - - - -
Cor (mg/l) 20 0 0 100 - - - -
Crémio (ug/l) 50 0 0 100 - - - -
Dose indicativa total** (mSv/ano) 0.10 0 0 100 - - - -
Dureza total (mg/l} - 0 0 100 - - - -
Enterococos (N/100m!) 0 0 0 100 - - - -
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Ferro (pg/l) 200 0 0 100 - - - -
Fluoretos** (mg/l) 1.5 0 0 100 - - - -
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Benzo(b)fluoranteno (ug/) - 0 0 100 - - - -
Benzo(ghi)perileno (ugf) - 0 0 100 - - - -
Benzo(k)fluoranteno (ug/) - 0 0 100 - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Magnésio (mg/l) - 0 ] 100 - - - -
Manganés (ug/t) 50 0 0 100 - - - -
Mercario™ (pgfl) 1 0 0 100 - - - -
Niquel (pgfl) 20 0 0 100 - - - -
Nitratos** (mg/l) 50 0 0 100 - - - -
Nitritos (mg/l) 0.5 [ 0 100 - - - -
Numero de coldnias a 22°C (N/ml) - 0 0 100 - - - -
Numero de colénias a 37°C (N/ml) - 0 0 100 - - - -
Oxidabilidade (mg/} 5 0 0 100 - - -
Pesticidas - Total** (ug/l) 0.5 0 0 100 - - -
Alacloro (ug/l) 0.1 0 0 100 - - -
Bentazona (pg/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Clorpirifos (ug/l) 0.1 0 0 100 - - -
Desetilterbutilazina (pg/) 0.1 0 0 100 - - -
Dimetoato 0.10 0 0 100 - - - -
Diur&o (pg/) 0.1 0 0 100 - - -
Imidaclopride (pg/l) 0.1 0 0 100 - - -
Metalaxil (ug/i) 0.10 0 1} 100 - - -
Metolacloro {ug/l) 0.10 0 0 100 - - -
Ometoato (pg/l) 0.10 0 0 100 - = - -
Terbutilazina (pg/t) 0.1 0 0 100 - - -
pH (unidades de pH) 6.5]9.5 0 0 100 - - - -
Pol6nio 210**(2) (Bg/L) - 0 0 100 - = - -
Radao (Bq/l) 500 0 0 100 - - - -
Radio 226**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de diluig&o) 3 0 0 100 - = - -
Selénio*™ (ugfl) 10 0 0 100 - - - -
Sadio** (mg/l) 200 0 0 100 - - - -
Sulfatos** (mgfl) 250 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno e tricloroeteno™ (ug/) 10 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno™ (ug/i) - 0 0 100 - - - -
Tricloroeteno™ (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Trihalometanos-total (THM) (ug/l) 100 0 0 100 - - - -
Bromodiclorometano (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Bromoférmio (pg/t) - 0 0 100 - - - -
Cloroférmio (ugfl) - 0 0 100 - - - -
Dibromoclorometano (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Turvagéo (UNT) 4 0 0 100 - - - -
Uranio 234**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Uranio 238**(2) (Bq/L} - 0 0 100 - - - -
Observagoes
Os resultados quaa da dgua ida nesta Zona de i ostd em coma em vigar. Para i mais sobre estes por favor dirja-se ao nosso servigo

de atendimento.

Zonas de abasteclmento
Vilarinhe de S. Luis - Palmaz

Legenda
* Plano de Controlo da Qualidada da Agua.

** e acordo com o Decreto-Lei n.2 306/2007 (Artige 11.9), alterado pelo Decreto-Lei n.” 152/2017 de 07 de dezembro, a INDAQUA Oliveira de Azeméis esté dispensada do controle destes parametros {conservativos) nas zonas de

te por dgua ida em alta (ndo se aplica & zona de abastecimento Vilarinho de S. Luls - Palmaz}).

(1) De acordo com o Decreto-Lei n.° 23/2016, o nivel de verficagio para & atividade alfa total & de 0,7 Bg/L.

(2) Radic icos a p isar se alfa total for superior ao respetivo nivel da verificag@o.
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