Cédigo:  Concelho_Oliveira de Azeméis_3T

|NDA% Controlo da Qualidade da Agua Distribuida reos: ot atssuserzoz:

1,2-dicloroetano** (ug/) 0 0
Alfa Total**(1) (Bg/l) - 0 0
Aluminio (pgft) 200 0 0 100 - - - -
Amoénio (mg/l) 0.50 0 0 100 - - - -
Antiménio** (pg/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Arsénio** (pg/) 10 o] 0 100 - - - -
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 2 2 100 0 0 0 100
Bentazona** (pg/) 0.10 0 0 100 - - - -
Benzeno* (ug/l) 1.0 0 0 100 - - - -
Benzo(a)pireno (ug/l) 0.010 0 0 100 - - - -
Boro** (mg/) 1.0 0 4] 100 - - - -
Bromatos** (pg/) 10 0 0 100 - - - -
Cadmio** (pg/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Célcio (mg/l) - 0 0 100 - - - -
Cheiro a 25°C (factor de diluigio) 3 0 0 100 - - - -
Chumbo (ug/t) 10 0 0 100 - - - -
Cianetos** (ug/) 50 0 1] 100 - - - -
Cloretos** (mg/l) 250 0 0 100 - - - -
Cloro residual (mg/l) - 2 2 100 0.23 0.3 - -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 100 - - - -
Cobre (mg/l) 2.0 0 0 100 - - - -
Condutividade (uS/cm) 2500 0 0 100 - - - -
Cor (mgfl) 20 0 0 100 - - - -
Crémio (pgfl) 50 0 0 100 - - - -
Dose indicativa total** (mSv/ano) 0.10 0 0 100 - - - -
Dureza total (mgff) - 0 0 100 - - - -
Enterococos (N/100ml) 0 0 0 100 - - - -
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) 0 2 2 100 0 0 0 100
Ferro (pg/l) 200 0 0 100 - - - -
Fluoretos** (mg/l) 1.6 0 0 100 - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/t) 0.10 0 0 100 - - - -
Benzo(b)fluoranteno (ug/) - 0 0 100 - - - -
Benzo(ghi)perileno (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Benzo(k)fluoranteno (ug/!) - 0 0 100 - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pgh) - 0 0 100 - - - -
Magnésio (mg/i) - 0 0 100 - - - -
Manganés (ug/) 50 ] 0 100 - - - -
Niquel (ug/) 20 0 0 100 - - - -
Nitratos** (mg/1) 50 0 0 100 - - - -
Nitritos (mg/l) 0.5 0 0 100 - - - -
Numero de colonias a 22°C (N/ml) - 0 0 100 - - - -
Nuamero de col6nias a 37°C (N/ml) - 0 0 100 - - - -
Oxidabilidade (mg/l) 5 0 0 100 - = - -
Pesticidas - Total** {ug/l) 0.5 0 0 100 - - - -
Alacloro (pg/l) 0.1 0 0 100 - . - -
Bentazona (pg/l) 0.10 0 0 100 - = - -
Clorpirifos (pgfl) 0.1 0 0 100 - - - -
Desetilterbutilazina (pg/) 0.1 0 0 100 . - - -
Dimetoato 0.10 0 0 100 - - - -
Diuréo (pg/l) 0.1 [4] 0 100 - - - -
Imidaclopride (pg/l) 0.1 0 0 100 = - - -
Metalaxil (pg/1) 0.10 0 0 100 - - - -
Metolacloro (ug/l) 0.10 0 0 100 . - - -
Ometoato (pug/) 0.10 0 0 100 - - = -
Terbutilazina (ug/l) 0.1 0 0 100 - - - =
pH (unidades de pH) 6.5|19.5 0 0 100 - - - -
Polénio 210**(2) (Bg/L) - 0 0 100 - - - -
Radao (Bg/l) 500 0 0 100 - - - -
Radio 226"*(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de diluigéo) 3 0 0 100 - - - -
Selénio* (ug/) 10 0 0 100 - - - -
Sodio** (mg/l) 200 0 0 100 - - - -
Sulfatos** (mg/l) 250 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno e tricloroeteno™* (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno* (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Tricloroeteno** (ug/t) - 0 0 100 - - - -
Trihalometanos-total (THM) (ug/l) 100 0 0 100 - - - -
Bromodiclorometano (pg/l) - 0 ] 100 - - - -
Bromoférmio (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Cloroformio (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Dibromoclorometano (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Turvagao (UNT) 4 0 0 100 - - - -
Uranio 234**(2) (Ba/L) - 0 0 100 - - - -
Uranio 238**(2) (Ba/L) - 0 0 100 - - - -
Observagdes
Os que a da dgua nesta Zona de A esta em com & leg em vigor.
Para inf ¢80 mais sobre estes por favar dirija-se a0 nosso servico de atendimento.

2onas de abastecimento
Alhaes - Fajoes

Legenda

* Plano de Conlroto da Qualidade da Agua.

** Do acordo com o Decreto-Lei n.° 306/2007 (Artigo 11.°), alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017 de 07 de dezembro, a INDAQUA Oliveira de Azeméis esta dispensada do conlrolo destes parametros (conservativos) nas zonas de
por égua em alta {(n3o se aplica 4 zona de abastecimenio Alhaes - Fajdes).

{1) De acorda com o Decreto-Lei n.° 23/2016, o nivel de verificagao para a atividade alfa total & de 0,1Bg/L. (2) a isar se alfa telal for superior ao respetiva nivel de verificacio.

Diretor Geral
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Caodigo:  Concelho_Oiiveira de Azemeis_3T

lNDA% Controlo da Qualidade da Agua Distribuida reriod: ot e soisevzoz1

1,2icloroetano" (Ha/l)

1 ;
Alfa Total**(1) (Ba/l) - 1 1 100 <0.04 <0.04 - -
Aluminio (pgfl) 200 0 0 100 - - - -
Amonio (mgfl) 0.50 0 0 100 - - - -
Antiménio** (ug/) 5.0 1 1 100 <1 <1 0 100
Arsénio** (ugli) 10 1 1 100 <1 <1 0 100
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Benzeno** (ug/l) 1.0 1 1 100 <0.2 <0.2 0 100
Benzo(a)pireno (pg/l) 0.010 0 0 100 - - - -
Boro** (mgft) 1.0 1 1 100 <0.01 <0.01 0 100
Bromatos** (ug/l) 10 1 1 100 <5 <5 0 100
Céadmio™* (ug/l) 5.0 1 1 100 <0.2 <0.2 0 100
Célcio (mg/l) - 0 0 100 - - - -
Cheiro a 25°C (factor de diluigao) 3 0 0 100 - - -
Chumbo (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Cianetos** (ug/) 50 1 1 100 <1 <1 0 100
Cloretos** (mg/l} 250 1 1 100 11.3 11.3 0 100
Cloro residual {mg/l) - 1 1 100 0.24 0.24 - -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 100 - - - -
Cobre (mg/l) 2.0 0 0 100 - - - -
Condutividade (uS/cm) 2500 0 0 100 - - - -
Cor (mg/h) 20 0 0 100 - - - -
Crémio (pa/l) 50 0 0 100 - - - .
Dose indicativa total** (mSv/ano) 0.10 1 1 100 <0.1 <0.1 0 100
Dureza total (mg/l) - 0 0 100 - - - =
Enterococos (N/100ml) 0 0 0 100 - - - -
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Ferro (pgfi) 200 0 0 100 = - - -
Fluoretos** (mg/l) 15 1 1 100 <0.2 <0.2 0 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Benzo(b)fluoranteno (ug/) - 0 0 100 - - - -
Benzo(ghi)perileno (ugf) - 0 0 100 - - - -
Benzo(k)ftuoranteno (pg/t) - 0 0 100 - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pgft) - 0 0 100 - - - -
Magnésio (mg/) - 0 0 100 - - - -
Manganés (ug/l) 50 0 0 100 - - - -
Mercario** (pg/t) 1 1 1 100 <0.01 <0.01 0 100
Niquel (pg/l) 20 (] 0 100 - - - -
Nitratos** (mg/l) 50 1 1 100 5.1 5.1 0 100
Nitritos {(mg/l) 0.5 0 0 100 - - - -
Namero de col6nias a 22°C (N/ml) - 0 0 100 - - -
Numero de col6nias a 37°C (N/ml) - 0 0 100 - - - -
Oxidabilidade (mg/1) 0 0 100 - - - -
Pesticidas - Total** (ug/l) 0.5 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Alacloro** (pg/) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Bentazona** (ug/l) 0.10 0 0 100 s + - -
Clorpirifos** (ug/) 0.10 0 0 100 - - - -
Desetilterbutilazina** (pg/!) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Dimetoato** (ug/L) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Diurao** (pg/l) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Imidaclopride** (pg/l) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Metalaxil** (ug/L) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 4] 100
Metolacloro** (pg/L) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Ometoato* (ug/L) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Terbutilazina** (pgfl) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
pH (unidades de pH) 6.5|9.5 0 0 100 - - - -
Polénio 210**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Radao (Bq/l) 500 0 [ 100 - - - -
Radio 226**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de dilui¢&o) 3 0 0 100 - - - -
Selénio*™ (ugll) 10 1 1 100 <1 <1 0 100
Sodio*™* (mg/l) 200 1 1 100 4.33 4.33 0 100
Sulfatos** (mgfl) 250 1 1 100 <10 <10 0 100
Tetracloroeteno e tricloroeteno™* (ug/i) 10 1 1 100 <0.3 <0.3 0 100
Tetracloroeteno™* (ug/l) - 1 1 100 <0.2 <0.2 - -
Tricloroeteno** (ug/l) - 1 1 100 <0.1 <0.1 - -
Trihalometanos-total (THM) (ug/) 100 0 0 100 - - - -
Bromodiclorometano (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Bromof6rmio (pg/) - 0 0 100 - - - -
Cloroférmio (ug/) - 0 0 100 - - - -
Dibromociorometano (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Turvagdo (UNT) 4 0 0 100 - - - -
Urénio 234**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Uranio 238**(2) (Bq/l) - 0 0 100 - - - -
Observagdes
Osr que a da égua ida nesta Zona de imento esla em i com a legi em vigor.
Para mals sobre estes por favor dirija-se ao nosso servigo de atendimento,

Zonas de abastecimento
Baralhas - Ossela

Legenda

* Plano de Controlo da Qualidade da Agua.

** De acordo com o Decreto-Lel n.° 306/2007 (Artigo 11.°), alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017 de 07 de dezembro, a INDAQUA Oliveira de Azemsis esté dispensada do controko destes pardmetros (conservatives), uma vez que &
abastacida exclusivamente por dgua adquirida & CAmara Municipal de Vale de Cambra. Os resultados destes parametros, relativos & referida zona, s80 da responsabilidade da Camara Municipal de Vale de Cambra.

{1) De acordo com o Decreto-Lei n.° 23/2016, o nivel de verificag@o para a atividade alfa total & de 0,1BgiL.. (2} ficos & ss alfa total for superior ao respetivo nivel de verificagéo.

Diretor Geral
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Cédigo:  Concetho_OQliveira de Azeméis_3T

INDAQ\UA Controlo da Qualidade da Agua Distribuida rerioco: our ats soiserz021

 Parametro (Unidades) VP - Valor Neandlises© % andlises Valores nbudos N° anglises % cumprimento
B8 SR paramétﬁeo agendadas realizadas mﬂﬁadas "Wﬂb JEB ?P} L B do vP
1,2-dicloroetano™ (ug/l) 0 0 -
Alfa Total**(1) (Bafl) 0 0 100 - - . -
Aluminio (ug/) 200 0 0 100 - - . -
Amonio (mg/l) 0.50 0 0 100 - - - -
Antiménio** (ug/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Arsénio** (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Benzeno** (ug/l) 1.0 0 0 100 - - - -
Benzo(a)pireno (pg/l) 0.010 0 0 100 - - - -
Boro** (mg/l) 1.0 0 0 100 - - - -
Bromatos** (ug/) 10 0 0 100 - - - -
Cadmio** (uo/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Calcio (mg/l) - 0 0 100 - - - -
Cheiro a 25°C (factor de diluiggo) 3 0 0 100 - - - -
Chumbo (ught) 10 0 0 100 - - - -
Cianetos** (ng/) 50 0 0 100 - - - -
Cloretos™ (mg/i) 250 0 0 100 - - - -
Cloro residual (mg/l) - 1 1 100 0.5 0.5 - -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 100 - - - -
Cobre (mg/l) 20 0 0 100 - - - =
Condutividade (pS/cm) 2500 0 1] 100 - - - =
Cor (mg/l) 20 0 0 100 - - - =
Cromio (ug/l) 50 0 0 100 - - - -
Dose indicativa totat** (mSv/ano) 0.10 0 0 100 - - - -
Dureza total (mgfl) - 0 0 100 - - - -
Enterococos (N/100ml) 0 0 0 100 - - - -
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Ferro (pgh) 200 0 0 100 - - - -
Fluoretos** (mg/l) 1.5 0 0 100 - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/) 0.10 0 0 100 - - - -
Benzo(b)fluoranteno (ughl) - 0 0 100 - - - -
Benzo(ghi)perileno (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Benzo(k)fluoranteno (ug/) - 0 0 100 - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Magnésio (mg/) - 1] 0 100 - - - -
Manganés (pg/l) 50 0 0 100 - - - -
Mercario** (pgh} 1 0 0 100 - - - -
Niquel (ug/l) 20 0 0 100 - - - -
Nitratos** (mg/1) 50 0 0 100 - - - -
Nitritos (mg/1) 0.5 0 0 100 - - - -
Namero de coldnias a 22°C (N/ml) - 0 0 100 - - - -
Numero de colénias a 37°C (N/ml) - 0 0 100 - - - -
Oxidabilidade (mg/) 5 0 0 100 - - - -
Pesticidas - Total** (ug/l) 0.5 0 0 100 - - - -
Alacloro (pgfl) 0.1 0 0 100 - - - -
Bentazona (pg/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Clorpirifos (pgfl) 0.1 0 0 100 - - - -
Desetilterbutilazina (pg/l) 0.1 0 0 100 - - - -
Dimetoato 0.10 0 0 100 - - - -
Diur&o (ug/l) 0.1 0 0 100 - - - -
Imidaclopride (ug/l) 0.1 0 0 100 - - - -
Metalaxil (pg/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Metolacloro (Hgh) 0.10 0 0 100 - - - -
Ometoato (ug/) 0.10 0 0 100 - - - -
Terbutitazina (ug/l) 0.1 0 0 100 - - - -
pH (unidades de pH) 6.5|9.5 0 0 100 - - - -
Polénio 210**(2) (Ba/L) - 0 0 100 - - - -
Radéo (Bq/l) 500 0 0 100 - - - -
Radio 226**(2) (Ba/L) - 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de diluicao) 3 0 0 100 - - - -
Selénio*™ (pg/l) 10 0 0 100 - - - -
Sadio** (mg/) 200 0 0 100 - - - -
Sulfatos** (mg/l) 250 0 0 100 - . > -
Tetracloroeteno e tricloroeteno™ (ug/l) 10 1] 0 100 - - - -
Tetracloroeteno** (ug/l) - 0 0 100 - - < -
Tricloroeteno** (ug/l) - 0 0 100 - . - -
Trihalometanos-total (THM) (ua/t) 100 0 0 100 - - - -
Bromodiclorometano (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Bromoférmio (pg/t) - 0 0 100 : - - -
Cloroformio (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Dibromoclorometano (ug/) - 0 0 100 - - - -
Turvagdo (UNT) 4 0 0 100 5 - - -
Uréanio 234**(2) (Ba/L) - 0 0 100 - - - -
Uréanio 238**(2) (Ba/L) - 0 0 100 - - - -
Observagbes
Os quea i da &gua fomecida nesta Zona de esta em i com a legislagdo em vigor.
Para infe mais da sobre estes por favor dirija-se ao nosso servigo de atendimento.

Zonas de abastecimento
Boffeta

Legenda

* Plano de Confrolo da Qualidade da Agua.

** De acordo cam o Dacreto-Lei n.° 306/2007 (Artigo 11.%), alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017 de 07 de dezembro, a INDAQUA Oliveira de Azeméis eslé dispensada do contralo destes pardmetros (conservalivos) nas zonas de
exclt por Agua ida em alla (ndo se aplica & zona de abastecimento Bolfsta).

(1) De acordo com o Dacreto-Lei n.° 23/2016, o nivel de verificagéio para a atividade alfa total é de 0,1Bg/L. (2) R a se alfa total for superior ao respetivo nivel de verificagao.

Dir Geral
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Cédigo:  Concelho_Oliveira de Azeméis_3T

INDAO\% Controlo da Qualidade da Agua Distribuida rerios: o aissoserzozr

¥ VP - Valor NP° analises * % analises Vaiores oblidos N°analises % cumpnimenio
Pardmetro (Unidades; : - 3
paramétrico agendadas realizadas realizadas Minimo Maximo  >VF do VP
1,2-dicloroetano®* (ug/l) 3.0 2 2 100 <022 <075 0 100
Alfa Total**(1) (Bqg/l) - 2 2 100 <0.04 <0.04 - -
Aluminio (pg/l) 200 5 5 100 13.9 30.8 0 100
Aménio (mg/l) 0.50 0 [ 100 - - - -
Antiménio** (ug/l) 5.0 2 2 100 <0.5 <0.5 0 100
Arsénio** (ug/l) 10 2 2 100 3.1 3.2 0 100
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 27 27 100 0 0 0 100
Benzeno** (pg/l) 1.0 2 2 100 <0.2 <0.21 Q 100
Benzo(a)pireno (pg/l) 0.010 0 0 100 - - - -
Boro** (mg/l) 1.0 2 2 100 0.0103  0.0118 0 100
Bromatos** (ug/l) 10 2 2 100 <25 <3 0 100
Céadmio** (pg/l) 5.0 2 2 100 <0.5 <0.5 0 100
Calcio (mg/l) - 0 0 100 - - - -
Cheiro a 25°C (factor de dilui¢&o) 3 5 5 100 <1 <1 0 100
Chumbo (pg/l) 10 0 0 100 - - - -
Cianetos** (pg/l) 50 2 2 100 <1 <5 0 100
Cloretos** (mg/l) 250 2 2 100 15 17 [ 100
Cloro residual (mg/i) - 27 27 100 0.17 1.6 - -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 5 5 100 0 0 0 100
Cobre (mg/l) 20 0 0 100 - - - -
Condutividade (pS/cm) 2500 5 5 100 230 300 0 100
Cor (mg/l) 20 5 5 100 <5 <5 0 100
Cromio (ug/t) 50 0 0 100 - - - -
Dose indicativa total** (mSv/ano) 0.10 2 2 100 <0.1 <0.1 0 100
Dureza total (mg/l} - 0 0 100 - - - -
Enterococos (N/100m!) 0 5 5 100 0 0 0 100
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) 0 27 27 100 0 0 0 100
Ferro (pg/l) 200 0 0 100 - - - -
Fluoretos** (mg/l) 1.5 2 2 100 0.11 0.1156 0 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Benzo(b)fluoranteno (ugf) - 0 0 100 - - - -
Benzo(ghi)perileno (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Benzo(k)fluoranteno (ugfi) - 0 0 100 - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Magnésio (mg/l) - 0 0 100 - - - -
Manganés (ug/l) 50 5 5 100 <16 23 0 100
Mercario™* (po/l) 1 2 2 100 <0.01 <0.2 0 100
Niquel (pg/l) 20 0 0 100 - - - -
Nitratos** (mg/1) 50 2 2 100 37 5.2 0 100
Nitritos (mg/l) 0.5 0 0 100 - - - -
Namero de colonias a 22°C (N/ml) - 5 5 100 0 0 - -
Namero de colonias a 37°C (N/ml) - 5 5 100 0 0 - -
Oxidabilidade (mg/l) 0 0 100 - - - -
Pesticidas - Total** (ug/l) 0.5 2 2 100 <0.03 <0.03 0 100
Alacloro** (pg/l) 0.10 2 2 100 >0.025  <0.03 0 100
Bentazona** (ug/) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Clorpirifos™ (ug/t) 0.10 1 1 100 <0.025 <0.025 0 100
Desetilsimazina** (ug/L) 0.1 2 2 100 <0.025 <0.03 0 100
Desetilterbutilazina** (pg/) 0.10 2 2 100 <0.025  <0.03 0 100
Dimetoato** (ug/L) 0.1 2 2 100 <0.025  <0.03 0 100
Diurao** (ugn) 0.10 2 2 100 <0.025 <0.03 0 100
Imidaclopride** {pg/) 0.10 1 1 100 <0.025 <0.025 1] 100
MCPA** (ug/L) 0.10 2 2 100 <0.025 <0.03 0 100
Metalaxil** (pg/L) 0.1 2 2 100 <0.025  <0.03 0 100
Metolacloro** (pg/L) 0.1 2 2 100 <0.025  <0.03 0 100
Ometoato** (ug/l) 0.1 2 2 100 <0.025  <0.03 0 100
Simazina** (pg/L) 0.1 2 2 100 <0.025  <0.03 0 100
Terbutilazina** (ug/l) 0.10 2 2 100 <0.025  <0.03 0 100
pH (unidades de pH) 6.5 | 9.5 5 5 100 8.1 8.2 0 100
Polénio 210**(2) (Bg/L) 0 0 100 - - - -
Radéo (Bg/l) 500 0 0 100 - - - -
Radio 226**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de diluigéo) 3 5 5 100 <1 <1 0 100
Selénio** (ugh) 10 2 2 100 <0.5 <0.5 0 100
Sodio** (mg/l) 200 2 2 100 9.4 10.4 0 100
Sulfatos** (mg/l) 250 2 2 100 23 24 ¢] 100
Tetracloroeteno e tricloroeteno** (pug/l) 10 2 2 100 <0.2 <0.49 0 100
Tetracloroeteno** (ug/) - 2 2 100 <0.2 <0.49 - -
Tricloroeteno** (ug/l) - 2 2 100 <0.1 <0.45 - -
Trihalometanos-total (THM) (pg/) 100 0 0 100 - - - -
Bromodiclorometano (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Bromoférmio (pgll) - 0 0 100 - - - *
Cloroférmio (pg/l) - 0 0 100 - - - =
Dibromoclorometano (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Turvagéo (UNT) 5 5 100 <0.5 0.5 0 100
Urénio 234**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Uranio 238**(2) (Ba/L) - 0 0 100 - - - -
Observagdes
Os resullados que a I da agua ida nesta Zona de i esta em i com a legistagdo em vigor.
Para infi mais sobre estas por favor dirija-se ao nosso servigo de atendimento.

Zonas de abastecimento
Cesar_Oliveira de Azeméis

Legenda

* Plano de Controlo da Qualidade da Agua.

** De acordo com o Decreto-Lei n.° 306/2007 (Artigo 11.°), aiterado pelo Decreto-Lei n.* 152/2017 de 07 de dezembro, a INDAQUA Oliveira de Azeméis esté dispensada do controlo desles paradmetros (conservativas), uma vez que é
por Agua & Aguas de Douro e Paiva, Os resullados destes pardmetros, relativos & referida zona, sho da responsabllidade da Aguas de Douro e Paiva.

gereto-Lei n,° 23/2016, o nivel de verificagdo para a afividade alfa total é de 0,1Bg/L. (2) i ficos a isar se alfa total for superior ao respetivo nivel de verificagéo.
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Codigo: Concelho_Oliveira de Azeméis_3T
Periodo:  01/Jul até 30/Set/2021

INDAQQA Controlo da Qualidade da Agua Distribuida

VP - Valor

Zonas de abastecimento
Falcos - Pinheiro da Bemposta

Legenda
* Plano de Conlralo da Qualidade da Agua.

. N° andlises * % analises Valores obtidos NP andfises % cumpnmento
Parametro (Unidades) - ; x :

. peramétrico agendadas realizadas realizadas Minimo Maximo  =VP do VP
1,2-dicloroetano** (ug/l) 3.0 0 0 100 - - - -
Alfa Total**(1) (Bg/l) - 0 0 100 - - - -
Aluminio (ugh) 200 1 1 100 243 24.3 0 100
Aménio (mgfl) 0.50 0 0 100 - - - -
Antimonio** (ug/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Arsénio** (ugll) 10 0 0 100 - - - -
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 3 3 100 0 0 100
Benzeno** (ug/l) 1.0 0 0 100 - - - -
Benzo(a)pireno (ug/l) 0.010 0 0 100 - - - -
Boro** (mg/) 1.0 0 0 100 - - - -
Bromatos™ (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Cadmio** (pg/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Calcio (mg/l) - 0 0 100 - - - -
Cheiro a 25°C (factor de diluigéo) 3 1 1 100 <1 <1 0 100
Chumbo (ugfl) 10 0 0 100 - - - -
Cianetos** (pg/l) 50 0 0 100 - - - -
Cloretos** (mgfl) 250 0 0 100 - - - -
Cloro residual (mg/i) - 3 3 100 0.3 0.4 - -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 (] 100
Cobre (mg/l) 2.0 0 0 100 - - - -
Condutividade (pS/cm) 2500 1 1 100 200 200 0 100
Cor (mg/l) 20 1 1 100 <5 <5 0 100
Cromio (pght) 50 0 0 100 - - - -
Dose indicativa total** (mSv/ano) 0.10 0 0 100 - - - -
Dureza total (mg/l) - 0 0 100 - - - -
Enterococos (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) 0 3 3 100 0 0 0 100
Ferro (ug/l) 200 1 1 100 <50 <50 0 100
Fluoretos** (mgfl) 15 0 0 100 - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/) 0.10 0 0 100 - - -

Benzo(b)fluoranteno (ug/l) - 0 0 100 - - -
Benzo(ghi)perileno (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Benzo(k)fluoranteno (ug/) - 0 0 100 - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Magnésio (mg/l) - 0 0 100 - - - -
Manganés (ug/l) 50 1 1 100 <1.6 <1.6 0 100
Mercurio™ (pg/) 1 0 0 100 - - - -
Niquel (ugll) 20 0 0 100 - - - -
Nitratos** (mg/l) 50 0 0 100 - - - -
Nitritos (mg/l) 0.5 0 0 100 - - - -
Numero de col6nias a 22°C (N/ml} - 1 1 100 0 0 - -
Ndamero de coldnias a 37°C (N/ml) - 1 1 100 0 0 - -
Oxidabilidade (mg/l) 5 0 0 100 - - - -
Pesticidas - Total** (ug/l) 0.5 0 0 100 - - - -
Alactoro (ug/l) 0.1 0 0 100 - - - -
Bentazona (ug/i) 0.10 0 0 100 - - - -
Clorpirifos (ug/l) 0.1 0 0 100 - - - -
Desetilterbutitazina (ug/) 0.1 0 0 100 - - - -
Dimetoato 0.10 0 0 100 - - - -
Diurdo (ug/) 0.1 0 0 100 - - - -
Imidaclopride (ug/) 0.1 0 4] 100 - - - -
Metalaxil (ug/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Metolacloro (ug/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Ometoato (pg/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Terbutilazina (pg/) 0.1 0 0 100 - - - -
pH (unidades de pH) 6.5]9.5 1 1 100 75 7.5 100
Polénio 210**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - -
Radzo (Ba/l) 500 0 0 100 - - - -
Radio 226"*(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de diluigdo) 3 1 1 100 <1 <1 0 100
Selénio** (ugfl) 10 0 0 100 - - - -
Sédio*™ (mgft) 200 0 0 100 - - -
Sulfatos** (mg/l) 250 0 0 100 - - -
Tetracloroeteno e tricloroeteno** (ug/l) 10 0 0 100 * - - -
Tetracloroeteno** (ug/) - 0 0 100 - - -
Tricloroeteno** (ug/l} - 0 0 100 - - -
Trihalometanos-total (THM) (pg/) 100 0 0 100 - - - -
Bromodiclorometano (pg/) - 0 0 100 - - - -
Bromoférmio (ug/t) - 0 0 100 - - - -
Cloroférmio (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Dibromoclorometano (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Turvagao (UNT) 4 1 1 100 <0.5 <0.5 0 100
Uranio 234**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Uréanio 238**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Observagbes
Os quea i da dgua nesta Zona de esla em conft com a em vigor.
Para inft mais sobre esles por favor dirija-se ao nosso servigo de atendimento.

** De acordo com o Decreto-Lei n.° 306/2007 (Artigo 11.°), alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017 de 07 de dezembro, a INDAQUA Oliveira de Azeméis est dispensada do controlo destes parametros (conservatives) nas 2onas de

em alla (ndo se aplica & zona de abastecimento Falcos - Pinheiro da bemposta).
Ificos a se alfa total for superior ao respetive nivel de verificagdo.

b idas excl. par agua
(1) De acordo com o Decreto-Lei n.° 23/2016, o nivel de verificagio para a atividade alfa total & de 0,1Bg/L. (2}
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Codigo: Concelho_Oliveira de Azeméis_3T

INDA% Controlo da Qualidade da Agua Distribuida reios: ot st susarzozi

Parémeto (Unidades) R N el M L L ]
: parameétrico agendadas realizadas realizades Minimo Méximo >VP  doVP
1,2-dicloroetano** (pg/l) 3.0 0 0 100 - - - -
Alfa Total"*(1) (Ba/l) - 0 0 100 - - - -
Aluminio (pgh) 200 0 0 100 - - - -
Aménio (mgfl) 0.50 0 ] 100 - - - -
Antimonio** (ug/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Arsénio*™ (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Benzeno** (pg/l) 1.0 0 0 100 - - - -
Benzo(a)pireno (ug/l) 0.010 0 0 100 - - - -
Boro** (mg/1) 1.0 0 0 100 - - - -
Bromatos** (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Cadmio™* (ug/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Calcio (mg/l) - 0 0 100 - - - -
Cheiro a 25°C (factor de diluig&o) 3 0 0 100 - - - -
Chumbo (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Cianetos** (ug/i) 50 0 0 100 - - - -
Cloretos** (mg/l) 250 0 0 100 - - - -
Cloro residual (mg/l) - 1 1 100 0.6 0.6 - -
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 0 100 - - - -
Cobre (mg/l) 20 0 0 100 - - - -
Condutividade (uS/cm) 2500 0 0 100 - - - -
Cor (mg/l) 20 0 0 100 - - - -
Crémio (ug/l) 50 0 0 100 - - - -
Dose Indicativa total** (mSv/ano) 0.10 0 0 100 - - - -
Dureza total (mg/l) - 0 0 100 - - - -
Enterococos (N/100ml) 0 0 0 100 - - - -
Escherichia coli (E. coli} (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Ferro (ug/) 200 0 0 100 - - - -
Fluoretos** (mgfl) 1.5 0 0 100 - = = -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/l) 0.10 0 0 100 - - . -
Benzo(b)fluoranteno (ug/) - 0 0 100 - - - -
Benzo(ghi)perileno (ug/) - 0 0 100 - = s -
Benzo(k)fluoranteno (ug/l) - 0 0 100 - - » -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/) - 0 0 100 - - . -
Magnésio (mg/l) - 0 0 100 - - - -
Manganés (pg/l) 50 0 0 100 - - - -
Mercurio** (ug/l) 1 0 0 100 - - - -
Niquel (pg/l) 20 0 0 100 - - - -
Nitratos** (mg/l) 50 0 0 100 = - - -
Nitritos (mg/) 0.5 0 0 100 - - - -
Namero de colénias a 22°C (N/ml) - 0 0 100 - - - -
Numero de colénias a 37°C (N/ml) - 0 0 100 - - - .
Oxidabilidade (mg/l) 0 0 100 - - - -
Pesticidas - Total** (ug/l) 0.5 0 0 100 - - - -
Alacloro (ug/l) 0.1 0 0 100 - - - -
Bentazona (ugfl) 0.10 0 0 100 - - - -
Clorpirifos (ug/l) 0.1 0 0 100 - - - -
Desetilterbutilazina (ug/) 0.1 0 0 100 - - - -
Dimetoato 0.10 0 1] 100 - - - -
Diur&o (pgfl) 0.1 0 0 100 - - - -
Imidaclopride g/} 0.1 0 0 100 - - - -
Metalaxil (pg/) 0.10 0 0 100 - - - -
Metolacloro (pg/) 0.10 0 0 100 - - - -
Ometoato (ug/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Terbutilazina (ug/t) 0.1 0 0 100 - - - -
pH (unidades de pH) 6.519.5 0 0 100 - - - -
Pol6nio 210**(2) (Bg/L) - 0 0 100 - - - -
Rad&o (Bq/l) 500 0 0 100 - - - -
Radio 226**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de diluigéo) 3 0 0 100 - - - -
Selénio** (pg/l) 10 0 0 100 - - - -
Sédio™ (mg/) 200 0 0 100 - - - -
Sulfatos** (mg/l) 250 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno e tricloroeteno** (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno** (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Tricloroeteno** (ugfi) - 0 0 100 - - - -
Trihalometanaos-total (THM) (ug/l) 100 0 0 100 - - - =
Bromodiclorometano (pgf) - 0 0 100 - - - -
Bromoférmio (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Cloroférmio (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Dibromoclorometano {ug/l) - 0 0 100 - - - -
Turvagéo (UNT) 4 0 0 100 - - - -
Urénio 234**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Uranio 238**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Observagdes
Os que a da égua ida nesta Zona de estd em coma em vigor.
Para Inf mals sobre estes por favor dirija-se a0 nosso servigo de atandimento.

Zonas de abastecimento
Picoto - Cesar

Legenda

* Plana de Conlrolo da Quatidade da Agua.

** De acordo com o Decreto-Lai n.> 306/2007 (Artigo 11.7), alterade pelo Decreto-Lei n.® 152/2017 de 07 de dezembro, a INDAQUA Oliveira de Azeméis eslé dispensada do controlo destes pardmetros (conservativos) nas zonas de
excl por dgua om alta (nfo se aplica & zona de abastecimento Picoto - Cesar).

(1) De acordo com o Decreto-Lei n.° 23/2016, o nivel de verificagio para a atividade alfa total & de 0,1Bg/L. (2) a se alfa total for superior ao respetiva nivel de verificagéo.

0. (.
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Codigo: Concelho_Oliveira de Azeméis_3T

INDA% Controlo da Qualidade da Agua Distribuida reroce: o1 sesoseron

3 - i VP - Valor NP analises * % analises Valores obtidos N°analises % cumprimento
Parametro (Unidades) ) : AT S v gt
Sy paramétrico agendadas realizadas realizadas Minimo Maximo >VP  doVP
1,2-dicloroetano™* (pg/l) 3.0 0 0 100 - - - -
Alfa Total**(1) (Bg/l} - 0 0 100 - - - -
Aluminio (pg/l) 200 0 0 100 - - - -
Amonio (mg/) 0.50 (] 0 100 - - - -
Antimonio** (ug/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Arsénio™ (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Benzeno** (ug/l) 1.0 0 0 100 - - - -
Benzo(a)pireno (pg/l) 0.010 4] 0 100 - - - -
Boro** (mg/) 1.0 0 0 100 - - - -
Bromatos** (pgfl) 10 0 0 100 - - - -
Cadmio™ (pg/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Calcio (mg/l) - 0 0 100 - - - -
Cheiro a 25°C (factor de diluigéo) 3 0 0 100 - - - -
Chumbo (pg/l) 10 0 0 100 - - - -
Cianetos*™ (pg/l) 50 0 0 100 - - - -
Cloretos** (mgHl) 250 0 0 100 - - - -
Cloro residual {mg/) - 1 1 100 0.5 0.5 - -
Clostridium perfringens (N/100ml} 0 0 0 100 - - - -
Cobre (mg/l) 20 0 0 100 - - - -
Condutividade (pS/cm) 2500 0 0 100 - - - -
Cor (mgfl) 20 0 0 100 - - - -
Crémio (ug/t) 50 0 0 100 - - - -
Dose indicativa total** (mSv/ano) 0.10 0 0 100 - - - -
Dureza total (mg/1) - 0 0 100 - - - -
Enterococos {(N/100ml) 0 0 0 100 - - - -
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Ferro (pg/l) 200 0 0 100 - - - -
Fluoretos** (mg/) 1.5 0 0 100 - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/t) 0.10 0 0 100 - - - -
Benzo(b)fiuoranteno (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Benzo(ghi)perileno (ug/l) - 0 0 100 - - - =
Benzo(k)fluoranteno (ug/) - 0 0 100 - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Magnésio (mg/t) - 0 0 100 - - - -
Manganés (ug/l) 50 0 0 100 - - - -
Mercurio** (pg/l) 1 0 0 100 - - - -
Niquel (pg/t) 20 0 0 100 - - - -
Nitratos** (mg/1) 50 0 0 100 - - - -
Nitritos (mg/l) 0.5 1] 0 100 - - - -
Nuamero de colénias a 22°C (N/ml) - 0 0 100 - = - -
Namero de colbnias a 37°C (N/m!) - 0 0 100 - ~ - -
Oxidabilidade (mg/l) 5 0 0 100 - - - -
Pesticidas - Total** (ug/l) 0.5 0 0 100 - # - -
Alacloro (ug/l) 0.1 0 0 100 - - - -
Bentazona (pgll) 0.10 0 0 100 - - - -
Clorpirifos (ug/) 0.1 0 0 100 - - - -
Desetilterbutilazina (ug/) 0.1 0 0 100 - - - -
Dimetoato 0.10 0 0 100 - - = -
Diuréo (pgfl) 0.1 0 0 100 r - ¥ -
Imidaclopride (pg/) 0.1 0 0 100 . - - -
Metalaxil (ug/l) 0.10 0 0 100 - - = -
Metolacloro (ug/l) 0.10 0 0 100 - - = -
Ometoato (ug/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Terbutilazina (ug/l) 0.1 0 0 100 - - . -
pH (unidades de pH) 6.5]9.5 0 0 100 - - - -
Polonio 210**(2) (Ba/L) - 0 0 100 - - - -
Radéo (Bq/) 500 0 0 100 - - - -
Radio 226**(2) (Bg/L) - 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de diluigéo) 3 0 0 100 - - - .
Selénio** (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Sadio** (mgl) 200 0 0 100 - - - -
Sulfatos** (mgfl) 250 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno e tricloroeteno** (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno** (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Tricloroeteno** (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Trihalometanos-total (THM) (ug/l) 100 0 0 100 - - - -
Bromodiclorometano (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Bromoformio (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Cloroférmio (ug/l) - 0 1] 100 - - - -
Dibromaclorometano (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Turvagéo (UNT) 4 0 0 100 - - - -
Urénio 234**(2) (Bq/L) 0 0 100 - - - -
Uranio 238**(2) (Ba/L) - 0 0 100 - - - -
Observagdes
Osr quea i da égua f ida nesta Zona de i esta em i com a legi em vigor.

Para informag0o mais detalhada sobre estes resultados, por favor dirija-se ao nosso servigo de alendimento,

Zonas de abastecimento
Pindelo_Pereiro

Legenda
* Plano de Controlo da Qualidade da Agua.
** De acordo com o Decreto-Lei n.° 306/2007 {Artigo 11.°), alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017 de 07 de dezembro, a INDAQUA Oliveira de Azeméis esté dispensada do controlo destes par&metros (conservativos) nas zonas de

b id por agua fornecida em alta (ndoc se aplica & zona de abastecimento Pindelo_Pereiro).
{1) De acordo com o Decreto-Lei n.° 23/2016, o nivel de verificago para a atividade alfa fotal & de 0,1Bg/L. (2) a se alfa total for superior ao respelivo nivel de verificagéo.
Dire eral
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Cadigo:  Concelho_Oliveira de Azeméis_3T

INDAQQA Controlo da Qualidade da Agua Distribuida  rei: ovu s ausarzoes

. VP - Valor N° analises * % andlises Valores obtidos N° anélises % cumprimento
Parametro (Unidades) B ) ; . 5 5
paramétrico agendadas realizadas realizadas Minimo Méximo  >VP do VP
1,2-dicloroetano** (ug/l) 3.0 0 0 100 - - - =
Alfa Total**(1) (Ba/l) - 0 0 100 - - - -
Aluminio (pg/f) 200 0 0 100 - - - -
Aménio (mg/l) 0.50 0 0 100 - - - -
Antimoénio** (pg/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Arsénio** (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 2 2 100 0 0 0 100
Benzeno** (ng/l) 1.0 0 0 100 - - - -
Benzo(a)pireno (ug/l) 0.010 0 0 100 - - - -
Boro** (mg/) 1.0 0 0 100 - - - -
Bromatos** (pg/) 10 0 0 100 - - - -
Cadmio** (pg/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Calcio (mg/t) - 0 0 100 - - - -
Cheiro a 25°C (factor de diluigao) 3 0 0 100 - - - -
Chumbo (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Cianetos™ (pg/l) 50 0 0 100 - - - -
Cloretos** (mg/l) 250 0 0 100 - - - -
Cloro residual (mg/l) - 2 2 100 0.3 0.5 - -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 100 - - - -
Cobre (mg/l) 2.0 0 0 100 - - = -
Condutividade (uS/cm) 2500 0 0 100 - - = -
Cor (mg/l) 20 0 0 100 - - - -
Croémio (ug/l) 50 0 0 100 - - - -
Dose indicativa total** (mSv/ano) 0.10 0 0 100 - - - -
Dureza total (mgfl) - 0 0 100 - - - -
Enterococos (N/100ml) 0 0 0 100 - - - -
Escherichia coli (E. coli} (N/100ml) 0 2 2 100 0 0 0 100
Ferro (ug/l) 200 0 0 100 - - - -
Fluoretos** (mg/l) 1.5 0 0 100 - - - -
Hidrocarbonetos Aromaéticos Policiclicos (ug/) 0.10 0 0 100 - - - -
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Benzo(ghi)perileno (ug/i) - 0 0 100 - - - -
Benzo(k)fluoranteno (ug/) - 0 0 100 - - - E
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) - 0 0 100 - - -
Magnésio (mg/) - 0 0 100 - - - -
Manganés (ug/l) 50 0 0 100 - - - =
Mercurio** (pg/l) 1 0 0 100 - - - -
Niquel (ug/f) 20 0 4] 100 - - - -
Nitratos** (mg/1) 50 0 0 100 - - - -
Nitritos (mg/) 0.5 0 0 100 - - - -
Namero de col6nias a 22°C (N/m!) - 0 0 100 - - - -
Namero de colénias a 37°C (N/ml) - 0 0 100 - - - -
Oxidabilidade (mg/l) 0 0 100 - - - -
Pesticidas - Total** (ug/l) 0.5 0 0 100 - - - -
Alacloro (pgfl) 0.1 0 0 100 - - - -
Bentazona (pg/l) 0.10 4} 0 100 - - - -
Clorpirifos (ug/) 0.1 0 0 100 - - - -
Desetilterbutilazina (ug/l) 0.1 0 0 100 - - - -
Dimetoato 0.10 0 0 100 - - - -
Diuréo (pg/) 0.1 0 0 100 - - - -
Imidaclopride (pg/) 0.1 [t} 0 100 - - - -
Metalaxil (pg/) 0.10 0 0 100 - - - -
Metolacloro (ug/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Ometoato (ug/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Terbutilazina (pg/1) 0.1 0 0 100 - - - -
pH (unidades de pH) 6.519.5 0 0 100 - - - -
Polénio 210**(2) (Bg/L) - 0 0 100 - - - -
Radéo (Bg/t) 500 0 0 100 - - - -
Radio 226**(2) (Bq/L) - 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de diluigéo) 3 0 0 100 - - - -
Selénio** (pg/l) 10 0 0 100 - - - -
Sodio** (mg/l) 200 0 0 100 - - - -
Sulfatos** (mgfl) 250 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno e tricloroeteno** (ug/l) 10 0 0 100 - - - -
Tetracloroeteno** (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Tricloroeteno** (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Trihalometanos-total (THM) (pg/l) 100 0 0 100 - - - -
Bromodiclorometano (pg/l) - 0 0 100 - - - -
Bromoférmio (pg/t) - 0 0 100 - - - -
Cloroférmio (ug/l) - 0 0 100 - - - -
Dibromoclorometano (pg/l) - 0 0 100 - £ = -
Turvagéo (UNT) 4 [t} 0 100 - - - -
Uranio 234**(2) (Bg/L) - 0 0 100 - - - -
Uranio 238**(2) (Bg/L) - 0 0 100 > - - -
Observagdes
Os quea da agua f ida nesta Zona de estd em coma em vigor.

Para informagéo mais delalhada sobre estes resullados, por favar dirija-se ao nosso servigo de atendimento.

Zonas de abastecimento
Vilarinho de S. Luis - Palmaz

Legenda
* Plano de Contralo da Qualidade da Agua.
** De acordo com o Decreto-Lei n.° 306/2007 {Artigo 11.°), alterado peto Decrato-Lei n.® 152/2017 da 07 de dezembro, a INDAQUA Oliveira de Azeméis esta dispensada do controlo destes parmetros (conservalivos) nas zonas de

por dgua om alla (n&o se aplica & zona de abastecimenta Vitarinho de S. Luis - Paimaz).
{1) De acordo com o Dacreto-Lei n.° 23/2016, o nivel de verificagdo para a atividade alfa total & de 0,1Ba/L. (2) F a se alfa total for superior ao respetivo nivel de varificagao.
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